Schaltvorschlag zum Sanfteinschalten von grofien Drehstrom Transformatoren.

Uber eine kleine Magnetisier—Einheit T2, wird Tl flr 0,2 sec. vormagnetisiert.
Dann wird mit dem Kl der Tl eingeschaltet. Anschliessend wird
der Vormagnetisiertrafo T2 mit dem dffnen von K3 einseitig freigeschaltet.
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Der Trafo Tl muss beim Softstart ohne grosse Belastung sein.

Ist das nicht gegeben, muss K7 elhgebaut werden



