Einschaltstromstof3-Test verschiedener Trafos im Leerlauf.
Priifgerat: IRSTO, Inrush-Stimulator, Zuleitung mit 10m mit 16gmm an Hauptvert.

und insges. 2m mit 6gmm zu IRST und Priifling.

Einschaltverfahren: schlechtester Netzausfall Typ
Trafotyp: 1,SkVA Ringkern Trafo Lieferant: Induktor

Leerlaufstrom: 0,1 Aeff Netzspannung: 234V

ges. Netzimpedanz: ca. 0,3 Ohm incl. Absicherung
50A NH 00, + 50A B, + 25 A B Automaten

VOn:

Modalitdten: an 230V Wicklung des Priiflings angeklemmt.

Mefergebnis des max. Einschaltstromstofies: 332 Apeak,
der 25A Automat begrenzt den Strom nicht zusétzlich
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Priifaufbau:
Stromschienen Bedienung
S0AB  25AB pampfung  Priifling
50A NH 00 ¢
——= A = IRSTO
L
o mit K 40A -Ls Automat S00hm
10m m. 16qmm Im m. 6gmm Im m. 6gmm
N L1

die beiden Automaten vermindern den StromstoB3 nur um 7 Ap.
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